附件
[bookmark: _GoBack]赣州市妇幼保健院消防维保需求
一、维保服务内容：
1.维保服务内容:院区设置24小时驻点维保服务（必须保证随时有2人在岗，甲方提供驻点值班室，其他一切费用均包含在维保费用总价内），对设备进行定期检测及保养，并排除系统运行中出现的故障，包括但不限于以下系统及设施设备：
1.1火灾自动报警系统与消防联动控制系统的维护保养；
1.2自动水喷淋灭火系统的维护保养；
1.3消火栓灭火系统（含室外水泵接合器）的维护保养；
1.4高空水炮灭火系统的维护保养；
1.5气体灭火系统的维护保养；
1.6消防系统中的各种探测器、模块的维护保养；
1.7消防主机到探测器、手报、模块管线的维修检查；
1.8暖通及消防排烟管道防火阀、排烟阀的维修、检查、保养；
1.9消防排烟风机、补风机、正压送风机及其管道的维修、检查、保养；
1.10消防设施范围内报警联动系统的定期检测和检修，故障以及隐患的处理、排除，系统故障以及易损设备的维护、修理、更换。（消防联动控制设备含消防电源、消防系统联动控制等测试）；
1.11防火卷帘、挡烟垂壁及其他防火隔烟设施的维修、检查、保养；
1.12其他消防设施（应急灯、指示牌、灭火器等）的维修；
1.13消防设施设备标识制作张贴；
2、 消防设备设施清单：
	注：报价包工包料，结算时不再额外计算费用

	序号
	品名
	型号/参数
	数量
	单位
	单价

	1
	感烟探测器
	JTY-GD-JBF5100
	1
	件
	

	2
	感温探测器
	JTW-ZD-JBF5110
	1
	件
	

	3
	手动报警按钮
	J-SAP-JBF4121B-P
	1
	件
	

	4
	消火栓按钮
	JBF4123B
	1
	件
	

	5
	输入模块
	ＪＢＦ-4132
	1
	件
	

	6
	输入输出模块
	ＪＢＦ-4142
	1
	件
	

	7
	压力开关
	ZSJY
	1
	件
	

	8
	水流指示器
	ZSJZ200-M-1.6
	1
	件
	

	9
	信号阀
	XD971X-16Q
	1
	件
	

	10
	喷淋泵
	45L/S-120　90ＫＷ
	1
	台
	

	11
	消火栓泵
	45L/S-120　90ＫＷ
	1
	台
	

	12
	消火栓泵
	20L/S-102　45ＫＷ
	1
	台
	

	13
	火灾报警控制器
	JB-TG-JBF-11SF
	1
	台
	

	14
	主机回路板
	ＪＢＦ-11ＳＦ-ＬＡ8Ｂ
	1
	块
	

	15
	警铃或声光报警器
	JBF4372E2
	1
	件
	

	16
	气压水罐
	SQLΦ800
	1
	件
	

	17
	水泵接合器
	SQD100-1.6
	1
	件
	

	18
	喷淋稳压泵
	1L/S-602.2ＫＷ
	1
	台
	

	19
	消火栓稳压泵
	1L/S-602.2ＫＷ
	1
	台
	

	20
	报警阀或雨淋阀
	ZSFZ
	1
	件
	

	21
	室内消火栓
	SNW65/I
	1
	件
	

	22
	室外消火栓
	SS100/65-1.6
	1
	件
	

	23
	消防炮
	ZDMS0.6/5S-LZII
	1
	件
	

	24
	消防卷盘
	JPS0.8-19/25C
	1
	件
	

	25
	消防炮控制箱
	CZP-1
	1
	件
	

	26
	排烟防火阀
	PFHFWSDc-K-800*800
	1
	个
	

	27
	送风口（阀）
	SFKFWSDC-K(2000+250)*800
	1
	件
	

	28
	排烟口（阀）
	FHFWSDc-K-1250*800
	1
	件
	

	29
	框式气体灭火器
	FC-227ea-920
	1
	件
	

	30
	喷嘴
	DT50/40
	1
	只
	

	31
	自动控制装置
	JB-QB-JBF5013
	1
	台
	

	32
	手动控制装置
	JBF5181
	1
	台
	

	33
	气体释放灯
	JBF5180
	1
	盏
	

	34
	防火门
	GFM甲、乙、丙
	1
	樘
	

	35
	闭门器
	
	1
	件
	

	36
	顺序器
	
	1
	件
	

	37
	防火卷帘
	TFJ(W)-300300-TF3
	1
	樘
	

	38
	应急照明
	J-D-0.25KVA-01
	1
	盏
	

	39
	灯光疏散指示标志
	J-BLJC-I10EII0.5W-14B1
	1
	块
	

	40
	消防电话
	HY5716C
	1
	台
	

	41
	火灾应急广播主机
	BRT3BM-01
	1
	件
	

	42
	消防广播
	3Ｗ
	1
	个
	

	43
	排烟风机
	HTF-II-10#
	1
	台
	

	44
	屋顶风机
	HTF-1-16#
	1
	台
	

	45
	消防喷淋头
	T-ZSTZ15/680C
	1
	个
	

	46
	灭火箱
	5ＫＧ-2
	1
	个
	

	47
	手提式灭火器
	ＭＦＺ/ＡＢＣ5
	1
	具
	

	48
	推车式灭火器
	ＭＦＺ/ＡＢＣ35
	1
	具
	

	49
	二氧化碳灭火器
	ＭＴ/2
	1
	具
	

	50
	继电器
	DC各型号
	1
	套
	

	51
	继电器
	AC各型号
	1
	套
	

	52
	过滤阀
	DN20
	1
	个
	

	53
	热敏打印纸
	57*50
	1
	个
	

	54
	各规格电阻
	1.1Ω~100Ω
	1
	只
	

	55
	各规格保险丝
	1.3A~32A
	1
	只
	

	56
	时间继电器
	AC220V
	1
	个
	

	57
	小压力表
	1.0mpa-2.5mpa
	1
	个
	

	58
	普通常用大压力表
	1.0mpa-2.5mpa
	1
	个
	

	59
	灭火器
	5KG
	1
	个
	

	60
	备用电池
	12V/12AH
	1
	块
	

	61
	电线
	RVS2*1.5
	1
	卷
	

	62
	穿线管
	KBG16
	1
	支
	

	63
	消火栓水带
	8-65-20
	1
	卷
	

	64
	消火栓枪头
	65
	1
	个
	

	65
	消防接扣
	65
	1
	付
	

	66
	电接点压力表
	红旗
	1
	个
	

	67
	嵌入式标志灯
	敏华
	1
	盏
	

	68
	涡轮蝶阀
	150
	1
	个
	

	69
	明杆闸阀
	150
	1
	个
	

	70
	闸阀
	150
	1
	个
	

	71
	消火栓门框
	1800*700
	1
	块
	

	72
	强光手电
	
	1
	台
	

	73
	喊话器
	
	1
	台
	

	74
	消防撬棍
	
	1
	根
	

	75
	微型消防站专用柜
	
	1
	个
	

	76
	消防腰斧
	
	1
	把
	

	77
	消防靴
	
	1
	双
	

	78
	绝缘橡胶垫
	
	1
	张
	

	79
	防毒面具
	
	1
	个
	

	80
	战驯服（套）
	
	1
	套
	

	81
	消防斧
	
	1
	把
	

	82
	消防锺
	
	1
	把
	

	83
	安全绳
	
	1
	条
	

	84
	分水器
	
	1
	个
	

	85
	灭火毯
	
	1
	张
	

	86
	消防铲
	
	1
	把
	

	87
	消防桶
	
	1
	个
	

	88
	消防栓扳手
	
	1
	把
	


3、 维保服务要求：
1.维保单位应对所有维护系统、设备进行全面测试并出具合格的消防设施检测报告，检测费包含在维保费用总价内；
2.水基型灭火器每次更换灭火剂或者出厂已满三年，及以后每年对灭火器进行水压强度试验，并张贴维修合格证；干粉灭火器满 5 年或每次再充装前，及以后每年应进行水压强度试验，并张贴维修合格证；二氧化碳灭火器满 5 年或每次再充装前，及以后每隔两年应进行水压强度试验，并张贴维修合格证。
3.维保单位应根据采购人的实际情况制定出符合国家相关消防法规的消防设施等配置方案。
4、维护保养必须按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）中的规定执行。通过维护，对医院维保范围内的消防设施、设备应确保系统每天 100％正常运行和设备 100％完好率，并且做到规范化管理，管线和设备的标志标色完好正确，设备和有关环境整齐清洁。维保单位实行随叫随到的服务，接到电话后10分钟内技术人员排除故障，并填写维护记录，经采购人、成交供应商双方有关人员签字后交双方分别存档；
5、每月一次定期对消防系统各项技术参数、设备完好率检测，出具检测报告，分析运行情况，发现并及时排除故障隐患，发现老化现象应及时更换、维修。确保各部分设备各项功能良好、正常运行；
6、每次维护、检修，应认真做好记录归档保存，并交采购人指派人员签字；
7、向采购人有关操作使用人员提供培训和使用指导；
8、成交供应商设置24小时驻点维保服务（必须保证随时有2人在岗，甲方提供驻点值班室，其他一切费用均包含在维保费用总价内），在服务期限内，成交供应商接到采购人系统维护通知后10分钟内响应，一般故障3小时内处理完毕，突发性故障在规定时间24小时内全力以赴处理恢复正常，如故障在规定时间内不能处理，成交供应商应将预计完成时间书面告知采购人，并采取各种应急措施，保持系统正常运行；
9、遇五一、十一、春节、迎接各类安全检查和采购人的重大活动期间，成交供应商应提前派工程师对系统进行巡检，以确保设备能正常工作；
10、设备或配件维修更换需征得采购人同意后方可更换，损坏件应交由采购人并接受查验，新增（换）设备配件免费质保至少1年，设备材料配件费由成交供应商与采购人协商且设备材料配件费不得高于同期同类产品市场价格，否则采购人有权另行采购，且成交供应商应免费配合安装调试及维护;
11、成交供应商及其工作人员应必须严格遵守采购人的规章制度，保守服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等；
12、在采购人工作场所，成交供应商工作人员因工作行为不当造成的人身伤害或财产损失，由成交供应商自行负责赔偿、处理；成交供应商工作人员在采购人工作服务及上下班期间出现的工伤或其他人身损害、意外伤亡责任，由成交供应商负责，采购人不承担任何责任和费用。
三、维保服务期限：
本项目维保服务期限为：两年。


